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TEST REPORT n. LTL_112_08

Titolo: Prova di sicurezza elettrica.

Rilasciato a: GIMAX S.r.l. Via dell’Acqua, 2 - 155042 - Forte dei Marmi - (LU)

In data: 31/10/08

1. Identificazione del campione in prova.
- Oggetto: Quadro elettrico ASC di distribuzione
- Lotto di produzione: GIMAX 99999/08
- Modello: PMA217AUBA00S/630
- Costruttore: GIMAX S.r.l. Via dell’Acqua, 2 - I-55042 - Forte dei Marmi - (LU)
- N. interno di identificazione laboratorio: TL096/08
- Data di ricevimento: 27/10/08
- Data esecuzione prove: 27/10/08 + 31/10/08

Dati nominali:

- Tensione di alimentazione: 400V (3F+N)

- Frequenza nominale: 50/60 Hz

- Corrente nominale : 630A

- Classe di protezione contro i contatti indiretti: 11

- Grado di protezione contro la penetrazione di corpi solidi e liquidi: 1P54
- Grado di mobilita: Apparecchio fisso

- dotato di: Armadio metallico di contenimento

Caratteristiche di installazione:
- Tipo di installazione: Apparecchio fisso
- Collegamento alla rete: Ingresso interruttore generale

Limit di impiego:

- condizioni ambientali: cantiere edile o similare

- personale addctto all'installazione: personale addestrato

- personale addetto alla manutenzione: personale addestrato

Revisione N. Descrizione Redatto.di: Daovata da: Data
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